
Micro-module 

Cas des interrupteurs type « va-et-vient » sans Neutre derrière 

l’interrupteur 

Attention : avant toute intervention veiller à couper l’alimentation électrique. 

Schéma de l’installation AVANT modification 

 

Schéma de l’installation APRES modification 

 

 

 

 

 

 

Ampoule 

L’un des fils de navette est utilisé pour relier, l’autre devient inutile 

Interrupteur 1 Interrupteur 2 

Neutre 

Phase 

Navette 

Ponter les interrupteurs en veillant 

à relier le même fil de la navette 

Remplacer les interrupteurs par des 

interrupteurs type « Smoove » 

Micro-module 
 


